
DINTEL DESCOLGADO

PROVENIENTE DEL NIVEL +4.70

SUBE

SUBE

PLENUM PARA INSTALACIONES
TECNICAS DE NIVEL 0,00 A CUBIERTA

PLENUM PARA INSTALACIONES
TECNICAS DE NIVEL 0,00 A CUBIERTA

VIGA IP SOPORTE EM

1 2 3

A

B

10 10

.18

172.20 m²

SALA DE NO

ADMITIDOS

246.05 m ²

DORMITORIOS

DAS

75.14 m ²

CELDA 1

71.06 m ²

CELDA 2

149.64 m ²

BODEGA

OPAIN

OFICINAS

ADMINISTRATIVAS

MANTENIMIENTO

83.56 m ²

ALMACEN DE

PIEZAS

60.42 m ²

SALA DE

STAFF

69.57 m ²

MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO

31.04 m ²

MANTENIMIENTO

MECÁNICO

59.81 m ²

CUARTO

CONTROL

BHS

38.08 m ²

OFICINA

BHS

257.19 m²

OFICINAS LAN

SALA DE PILOTOS

AVIANCA

48.42 m²

SITA

22.34 m ²

CUARTO  NO

ADMITIDOS

26.26 M ²

DF ASS

RT-16P2

REPÚBLICA

DEL CACAO

T

1

T

2

T1

T2

25.63 M ²

DTF-7

191

COSMOVISIÓN

195.31 m ²

128

BO-121

2.52 m²

2121-12

396.23 M ²

MANTENIMIENTO

OPAIN

396.23 M²

MANTENIMIENTO

OPAIN

94.90 M ²

8.28 M ²

MODULOS DE

ATENCIÓN

AVIANCA

PLANTA NIVEL + 4.70


